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ABSTRAK 
Elektrokoagulasi merupakan teknologi elektrokimia untuk mengolah limbah organik dan anorganik tanpa 
menggunakan bahan kimia sehingga tidak menambah beban pencemaran lingkungan. Kinerja 
elektrokoagulasi dipengaruhi oleh jenis elektroda, kerapatan arus dan jumlah elektroda. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui efektifitas penurunan organik (COD) dan minyak lemak dari air buangan domestik 
(grey water) melalui proses elektrokoagulasi. Percobaan dilakukan secara batch menggunakan konfigurasi 
susunan elektroda monopolar, dengan jenis elektroda berupa plat alumunium 95,7%. Variasi penelitian pada 
reaktor batch adalah terhadap kerapatan arus listrik 21-104 A/m2, waktu detensi dan pH. Kondisi optimum 
diperoleh pada kerapatan arus 104 A/m2 pada menit ke-15 dengan penyisihan COD dan minyak lemak yaitu 
sebesar 87,48% dan 77,50%. Hasil proses elektrokoagulasi ini menunjukkan nilai COD sebesar 15,02 mg/L 
dan minyak lemak 4,20 mg/L berada di bawah baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 112 Tahun 2011 kelas 3, untuk dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman dan penggelontoran toilet 
hotel. 
Kata kunci: elektrokoagulasi, elektroda aluminium, monopolar, kerapatan arus, grey water 
 
ABSTRACT 
Electrocoagulation is an electrochemical technology to treat organic and inorganic wastewater without the 
use of chemicals so as not to increase the burden of environmental pollution. Electrocoagulation performance 
is influenced by electrode type, current density and number of electrodes. The purpose of this research is to 
know the effectiveness of COD and oil grease removal from domestic waste water (grey water) through 
electrocoagulation process. The experiment was conducted in batch using monopolar electrode 
configuration, with aluminum electrodes 95,7%. In this research, electric current density 21-104 A/m2, 
detention time and pH were varied. The optimum condition was obtained at current density of 104 A/m2 for 
15 minutes with COD and oil grease removal consecutively are 87.48% and 77.50%. The result of this 
electrocoagulation process shows COD and oil grease concentration of 15.02 mg/L and 4.20 mg/L are under 
the standard of Ministry of Environment Decree No. 112 Year 2011 grade 3, to be used for watering plants 
and flushing the hotel toilet. 
Keywords: electrocoagulation, aluminum electrode, monopolar, current density, grey water 
 
PENDAHULUAN 
Grey water merupakan bagian dari limbah cair 
domestik yang proses pengalirannya tidak 
melalui toilet, seperti air bekas mandi, air 
bekas mencuci pakaian, dan air bekas cucian 
dapur. Sekitar 60 – 85% dari total volume 
kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair 
domestik (Metcalf, 2004). Potensi kuantitas 
grey water yang besar ini dapat 
didayagunakan untuk dimanfaatkan kembali 
jika dikelola dengan baik. Grey water dapat 
digunakan sebagai sumber air untuk keperluan 
penyiraman tanaman atau untuk 
penggelontoran toilet, terutama untuk hotel 
atau apartemen yang membutuhkan air bersih 
dalam jumlah besar. Grey water dapat 
digunakan sebagai sumber air untuk keperluan 
penyiraman tanaman karena grey water 
mengandung fosfat, potasium, dan nitrogen 
yang merupakan sumber nutrisi yang baik bagi 
tumbuhan, dan grey water juga mengandung 
bakteri patogen yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan black water dan 
greywater terdekomposisi lebih cepat 
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daripada black water (Gulyas, 2007). Hal 
tersebut membuat grey water lebih mudah 
untuk dimanfaatkan kembali dibandingkan 
dengan black water yang harus melewati 
proses pengolahan terlebih dahulu sebelum 
dimanfaatkan kembali 
Hotel Grand Royal Panghegar berlokasi di 
Jalan Merdeka No.2, Bandung terdiri dari 21 
lantai dengan luas total 65.000 m2. Rata-rata 
kebutuhan air bersih untuk operasional Hotel 
bintang 4 sebesar 750 m3/hari (Dinas 
Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat, 2014) 
dan akan menghasilkan air buangan domestik 
60-85% dari pemakaian air bersih.  
Untuk dapat dimanfaatkan kembali, greywater 
harus diolah terlebih dahulu melalui suatu 
teknologi pengolahan air buangan agar 
memenuhi persyaratan. Pemanfaatan kembali 
grey water ini sekaligus mengurangi dampak 
negatif terhadap lingkungan, seperti 
peningkatan beban pencemaran pada badan 
air.  
Beberapa teknologi pengolahan air limbah 
yang telah diterapkan umumnya berupa 
penambahan bahan kimia, sedimentasi, 
netralisasi, lumpur aktif dan anaerobik. 
Penggunaan bahan kimia selektif pada 
pengolahan limbah cair fase air biasanya 
hanya mampu mengatasi persoalan limbah 
dengan karakteristik tertentu, sehingga effluen 
yang dihasilkan dari proses pengolahan kimia 
biasanya masih mengandung zat padat terlarut 
sehingga belum dapat dibuang ke lingkungan 
(Chen,G., 2004).  
Salah satu teknologi yang dikembangkan pada 
pengolahan grey water adalah 
elektrokoagulasi (Lin et al., 2005, Jamrah 
et.al, 2007, Yan et al., 2008, Li et al., 2009 dan 
Rodrigo, 2010). Elektrokoagulasi juga dapat 
digunakan dalam proses pengolahan limbah, 
seperti limbah tekstil, limbah minyak bumi, 
rumah tangga, tar sand & oil shale, limbah 
chemical fiber, oil-water emulsion, oily 
wastewater clay suspension, nitrit, sisa zat 
warna serta dapat mengurangi 
mikroorganisme dalam air (Mollah et al, 2001, 
Holt et al., 2004, Moussavi et al., 2011 dan 
Butler et al., 2011). 
Elektrokoagulasi mempunyai efisiensi yang 
tinggi dalam penghilangan kontaminan, 
menghasilkan effluen  yang  jernih, tidak 
berwarna dan tidak berbau, waktu operasional  
yang pendek, lumpur  yang  dihasilkan lebih 
sedikit, stabil  dan mudah disisihkan 
(Notodarmojo, 1996, Mollah et al., 2004, Lin 
et al., 2005, Holt et al., 2005, Rodrigo et al., 
2010, Butler et al.,2011, Hariph et al.,2012 
dan Mechelhoff et al., 2013). Untuk 
mendapatkan kebutuhan pelepasan ion logam 
yang besar pada pengolahan air limbah, maka 
prsoses elektrokoagulasi menggunakan 
susunan elektroda monopolar yang disusun 
secara paralel (Mollah et al., 2004).  
Penelitian ini mempelajari proses 
elektrokoagulasi menggunakan konfigurasi 
pasangan elektroda aluminium susunan 
monopolar untuk menurunkan COD dan 
minyak lemak pada grey water hotel sehingga 
dapat dimanfaatkan kembali untuk 
penyiraman tanaman dan penggelontoran 
toilet. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Pengambilan sampel air buangan (grey water) 
berasal dari bak ekualisasi Instalasi 
Pengolahan Air Buangan (IPAL) hotel Grand 
Royal Panghegar yang berlokasi di Jalan 
Merdeka No.2 di Kota Bandung. Penelitian 
dilakukan di Laboratorium Kualitas Air 
Teknik Lingkungan ITB. 
Reaktor elektrokoagulasi sistem batch 
menggunakan  beaker glass 2 liter (Gambar 
1). Elektroda dari plat alumunium (Al ) 95,7 
% (Laboratorium Teknologi Mineral dan Batu 
Bara, 2014) dengan ukuran 8 x 20 cm 
sebanyak 4 buah (2 buah anoda dan 2 buah 
katoda). Plat elektroda terendam 15 cm dalam 
larutan. Elektroda berupa katoda dan anoda ini 
berperan sebagai penghantar arus listrik 
searah dan larutan limbah sebagai elektrolit.  
Susunan konfigurasi elektroda monoolar  
disusun secara paralel (Mollah et al.,2004),  
dipasang secara berselang antara anoda dan 
katoda dengan jarak 2,5 cm. Semua elektroda 
dihubungkan dengan arus listrik yang berasal 
dari sumber arus DC (Diamond GSV 3000, 0-
20 V dan 0-34 A), yaitu dua elektroda 
dihubungkan dengan kutub positif dan dua 
elektroda dengan kutub negatif. Reaktor 
dilengkapi dengan magnetic stirrer yang 
diatur pada skala 5 agar koagulan menjadi 
homogen dan tersebar merata di dalam 
larutan. 
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Pengoperasian dimulai dengan memasukkan 
cairan pada reaktor. Setelah itu elektroda 
dipasang ke dalam reaktor dengan 
menyambungkan kabel kepada setiap 
elektroda. Arus listrik yang digunakan berasal 
dari listrik AC yang dirubah menjadi arus DC 
menggunakan DC power supply sehingga 
memudahkan dalam mengatur tegangan yang 
akan melewati rangkaian 
Variasi kuat arus yang digunakan pada 
peneltian ini adalah 0,5-2,5 A setara dengan 
kerapatan arus (current density) 21-104 A/m2, 
waktu detensi 2-60 menit dan pH 2-12. Metode 
uji yang digunakan pada penelitian ini adalah 
grab sample yaitu sampel diambil langsung 
pada saat tertentu dari satu kedalaman yang 
sama pada reaktor batch Percobaan pengukuran 
dilakukan secara triplo. Efisiensi penyisihan 
dihitung menggunakan persamaan 1. 
%R  =  
in
outin
C
CC 
 x 100%   (1)                  
Dimana:    
R :  Penyisihan  
Cin :  Konsentrasi pada larutan saat awal (mg/L) 
Cout:  Konsentrasi pada larutan saat kesetimbangan  
        (mg/L) 
Pengamatan ukuran flok yang terbentuk hasil 
proses elektrokoagulasi menggunakan 
mikroskop cahaya Olympus CX-21, diamati 
dengan menggunakan lensa okuler. Flok 
diambil dengan menggunakan pipet tetes dan 
diletakkan secara hati-hati di atas kaca 
preparat dan selanjutnya diamati dengan 
mikroskop cahaya. Pengamatan terhadap 
kecepatan pengendapan menggunakan 
standard method 2710 dengan mengamati 
interface permukaan flok dengan air pada 
waktu tertentu dengan menggunakan gelas 
ukur 1 liter dengan tinggi 29,7 cm. 
Pengukuran waktu menggunakan stopwatch. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyisihan COD dan Minyak Lemak 
Penyisihan COD terbesar terjadi pada 
kerapatan arus 104 A/m2 pada waktu 15 menit 
sebesar 87,48%. Pada kerapatan arus ini, ion 
Al3+ teroksidasi dalam  jumlah banyak dan 
berikatan dengan kuat dengan OH- dan 
terdestabilisasi membentuk flok dengan cepat 
pada menit ke-15. Mekanisme penyisihan 
COD disebabkan zat-zat organik yang terlarut 
ikut terikat dengan flok dan teroksidasi akibat 
kehadiran oksidator kuat, yaitu O2.  
 
 
Gambar 2. Efisiensi Penyisihan COD 
Penyisihan terbesar minyak dan lemak 
(Gambar 3) terjadi pada kerapatan arus 104 
A/m2 pada waktu 15 menit sebesar 77,50%. 
Menurut Reynolds (1982), koloid jenis 
minyak dan lemak ini tergolong koloid 
hidrofolik yang memiliki muatan negatif. 
Jumlah Al3+ yang dilepaskan ke dalam larutan 
sangat mempengaruhi interaksi yang terjadi 
pada mekanisme destabilisasi minyak dan 
lemak. Pada penambahan pelepasan Al3+, 
pemerangkapan dan pengikatan minyak dan 
lemak semakin tinggi oleh inti koagulan 
sehingga penyisihan juga semakin besar.   
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Gambar 1. Rangkaian reaktor elektrokoagulasi  
15 cm 
 
Katoda 
Power Supply 
Magnetic  
Bar Stirrer 
Anoda 
Air Buangan 
Jurnal Dampak Teknik Lingkungan UNAND 14 (2): 81-86 (Juli 2017) Ansiha Nur, dkk 
 
84 
 
 
 
Gambar 3. Efisiensi Penyisihan Minyak & 
Lemak 
Secara keseluruhan, penyisihan COD dan 
minyak lemak pada grey water hotel ini 
mengalami penurunan sampai pada menit ke-
15, lalu relatif konstan dan bahkan mencapai 
kondisi steady state sampai menit ke-60. 
Mekanisme penyisihan selama proses 
elektrokoagulasi melalui reaksi berikut ini 
(Mollah et al., 2004). 
Anoda : Al  Al3+ + 3e-                          (2) 
Katoda: 2H22O(l) + 2e- H2(g)+2OH- (3) 
Dalam Larutan: 
Al3+(aq)+3H2O(l)Al(OH)3(s)+3H+           (4) 
Pengaruh Variasi pH 
Penyisihan paling baik terjadi pada pH  6-8. 
Menurut Harif et al (2012), pada rentang 
tersebut terjadi proses hidrolisis ion Al yang 
menghasilkan senyawa Al(OH)2+, Al2(OH)24+, 
Al(OH)3+ dan senyawa polimer Al13(OH)327+ 
yang efektif dalam proses koagulasi. Pada pH 
di bawah 4 senyawa yang terbentuk adalah ion 
Al3+,, sedangkan pada pH di atas 10 senyawa 
yang terbentuk adalah Al(OH)4-. Kedua 
senyawa ini bersifat amfoter dan memiliki 
sifat kurang efektif dalam proses koagulasi. 
 
 
Gambar 4. Penyisihan pada variasi pH  
Pembentukan Flok 
Flok langsung terbentuk sesaat arus listrik 
pada reaktor dimatikan, kemudian dengan 
segera pada menit berikutnya terjadi proses 
pemisahan flok dari supernatannya, hingga 
pada menit ke-15 (Gambar 5) terjadi 
pemisahan flok dan supernatannya dengan 
sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa 
dengan pemakaian arus listrik pada kerapatan 
arus 104 A/m2 menyebabkan proses koagulasi 
– flokulasi lebih mudah terjadi dan 
berlangsung cepat serta menghasilkan 
supernatan yang jernih dan tidak berwarna. 
 
 
Gambar 5. Proses Pemisahan Flok dari 
Supernatan Setelah Running 15 Menit pada      
104 A/m2 
Pada penelitian ini diukur kecepatan 
pemisahan flok dan supernatan pada kondisi 
optimum yaitu pada kerapatan arus 104 A/m2 
pada interval waktu 60 menit. Kecepatan 
pengendapan flok adalah 0,0571 – 0,125 
cm/detik (Gambar 6). 
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Gambar 6. Kecepatan Pengendapan Flok pada 
Kerapatan Arus 104 A/m2 
Tabel 1. Ukuran flok 
Waktu Detensi 
(menit) 
Ukuran Flok 
(µm) 
2 1– 120 
4 3 – 60 
6 50 – 100 
8 90 – 150 
10 150 – 250 
15 250 – 1000 
Pengamatan flok yang terbentuk 
menggunakan mikroskop cahaya Olympus 
CX-21. Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa 
partikel tersuspensi dalam air memilki ukuran 
yang sangat kecil, antara 0,001 mikron (10-6 
mm) sampai 1 mikron (10-3 mm) pada  0 menit 
dan kemudian terdestabilisasi membentuk 
flok makin lama makin besar seiring 
penambahan rapat arus (Tabel 1). 
 
Gambar 7. Bentuk dan ukuran flok  
 
Pada metode elektrokoagulasi, ion Al3+ yang 
digunakan sebagai koagulan bersifat lebih 
murni dikarenakan berasal dari logam yang 
memiliki kemurnian tinggi bila dibandingkan 
dengan bahan kimia. Selain itu lumpur yang 
dihasilkan melalui proses sedimentasi 
(pengendapan) lebih sedikit karena flok pada 
proses elektrokoagulasi sebagian mengalami 
flotasi (pengapungan). Hal ini telah 
dibuktikan juga berdasarkan pengamatan dan 
pengukuran flok yang dilakukan oleh Harif 
(2012) dengan membandingkan flok yang 
terbentuk dari proses elektrokoagulasi 
menggunakan elektroda aluminium dan 
penambahan bahan kimia berupa koagulan 
komersial (Al2(SO)418H2O), dimana flok 
yang terbentuk pada waktu 6 menit memiliki 
ukuran 215 µm pada 0,22 A dan 65 µm pada 
30 mg/l alum. Sementara hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Mariam (2012) dengan 
penambahan koagulan tawas konvensional 
kepada air baku diperoleh ukuran flok 0 – 0,5 
mm.  
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan variasi kerapatan arus 104 A/m2 
dan pH  6 – 8 selama 15 menit dapat 
menyisihkan COD dan minyak lemak grey 
water hotel masing-masing 87,48% dan 
77,50%. Flok yang terbentuk memiliki 
diameter 250 – 1000 µm. Hasil proses 
elektrokoagulasi menggunakan konfigurasi 
elektroda aluminium susunan monopolar pada 
proses elektrokoagulasi ini mampu 
menurunkan organik dan minyak lemak dalam 
air buangan domestik (grey water) hotel, dan 
berada di bawah baku mutu Keputusan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
112 Tahun 2011. 
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